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15. Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA
14. Złączka wkrętna równoprzelotowa

12. Plomba legalizująca
13. Zawór Dn 25 mm z kurkiem spustowym

11. Wodomierz Dn 15 mm
10. Typowy uchwyt montażowy wodomierza

 8. Zawór kulowy Dn 32 mm
 9. Złączka redukcyjna Dn 32/25 mm

 7. Kolano zaciskowe z gwintem

     zewnętrznym kąt 90 Dz 40 mm

 6. Obejma do rur PE Dz 40 mm
 5. Kolano PE zaciskowe kąt 90 Dz 40 mm
 4. Pianka poliuretanowa
 3. Sznur biały
 2. Rura ciśnieniowa PE 1,0 Mpa Dz 40 mm
 1. Rura ochronna stalowa Dn 90mm
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